
ストリングスの構成 

1ストリングス：５×３=１５枚 

３基＝３ストリングス 

上段：1ストリングス 

中段：1ストリングス 

下段：1ストリングス 

1基（パネル5枚×3段=15枚）

で結線すると、下段のみに堆
雪した際にも発電しない。 
そのため、3基を1グループに

して段ごとに結線し、下段に
堆雪した際にも、上段・中段
は発電するようにしている。 


